Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dobdr, dostawa, montaz i uruchomienie klimatyzacji w

pomieszczeniach w Zespole Szk6t Nr 2 im. Jana Wyzykowskiego.

1. Klimatyzacje nalezy zamontowaé w dwdch pomieszczeniach:
1) serwerownia— 15,39 m2

2) pracownia komputerowa -57,97 m2

2. Wymagania techniczne jednostek nasciennych:
1) sterowanie urzadzeri klimatyzacyjnych: manualne i pilotem bezprzewodowym,
2) urzadzenia winny spetniaé¢ normy polskie i europejskie, posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania.
3. Czynnosci do wykonania przez dostawce urzadzeh: prace obejmuja wszystkie czynnosci
umotzliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku
1) dobodr urzadzen klimatyzacji do pomieszczen (urzadzenia do pracy catorocznej),
2) dostawa urzadzen,
3) prace demontazu, przebudowy sufitu podwieszanego/systemowego,
4) wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia,
5) montaz i uruchomienie,
6) przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajacego z zakresu obstugi urzadzen,
7) dokonanie pomiar6w wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym

protokotem.
4. Przeprowadzenie wizji lokalnej moiliwe w dni robocze w godzinach od 10.00 do 14.00 po
weczesniejszym uzgodnieniu z osoba wskazang do kontakty w zapytaniu ofertowym.
5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
1) Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urzadzen przez
okres min. 36 miesigcy (okres gwarancji),

2) wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wytacznie Wykonawca lub zaktad



(osoba) przez niego upowazniony,

3) w odniesieniu do wykonywania przegladéw gwarancyjnych Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
posiadat certyfikat wydany przez Urzad Dozoru Technicznego potwierdzajgcy, ze przedsiebiorstwo
Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych
urzadzeni chlodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 paZdziernika 2020r. o substancjach zubozajgcych warstwe
ozonowag oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2065) lub
Wykonawca dysponowat, co najmniej 1 osobg posiadajgca certyfikat dla personelu wydany zgodnie z
trescig art. 20 ustawy z dnia 8 paidziernika 2020 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa

oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020. r., poz. 2065).

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych niewtasciwym przechowywaniem,
konserwacja lub eksploatacjg (m.in. stosowaniem niewta$ciwego napiegcia zasilania lub niewltasciwych

materiatéw eksploatacyjnych).

6. Dodatkowe wymagania:

1) dostarczenie instrukcji obstugi i dokumentacji technicznej urzadzen w jezyku polskim wraz z dostawa
przedmiotu zamdwienia,

2) podanie w ofercie parametréw technicznych oferowanych urzadzer wraz z podaniem producenta,
nazwy, nr katalogowego urzadzen,

3) dostarczone urzadzenia powinny by¢ nowe, nieuzywane.




